
LEGENDA:

Postojeći glavni kanali

Postojeći tlačni cjevovodi

Postojeći podmorski ispusti

Postojeća crpna stanica

Postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Planirani glavni kanali

Planirani tlačni cjevovodi

Planirani podmorski ispusti

Planirana crpna stanica

Planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Planirani sekundarni kanali

Planirani sekundarni tlačni cjevovodi

Planirana sekundarna crpna stanica

S

IZ

J

MJ. 1 : 25 000

Sustav odvodnje "Varijanta A"

C.S. "DOLAŠKA DRAGA"

Q = 5,00 l/s / 53,0 m

Ø

 
2

5

0

Ø

 

2

5

0

Ø

 

2

5

0

Ø

 

2

5

0

P

O

D

M

O

R

S

K

I

 

I

S

P

U

S

T

L

 

=

 

1

0

0

0

 

m

Ø

 

1

1

0

Ø

 

1

1

0

Ø

 

1

6

0

Ø 140

Ø

 

1

1

0

Ø

 

1

1

0

Ø

 

2

5

0

Ø
 2

5
0

Ø

 

3

0

0

Ø

 

2

5

0

Ø

 

4

0

0

C.S."GLADUŠA 2"

Q = inst. 15,00 / potr. 6,00 l/s

C.S."MALI ŽDRELAC"

Q = inst. 12,00 / potr. 5,00 l/s

C.S."JELENIĆI"

C.S. "ŽDRELAC"

C.S."MATLOVAC"

C.S."SV. KUZMA"

UREĐAJ ZA

PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA

Q = 11,00 l/s / 44,0 m

Q = 9,00 l/s / 23,0 m

Q = 6,00 l/s / 21,0 m

Q = 5,00 l/s / 35,0 m

C.S."LADIĆI"

Q = 5,00 l/s / 17,0 m
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C.S."DOBROPOLJANA"

Q = 6,00 l/s / 31,0 m
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C.S. "UGRINIĆI''

C.S. "TKON''

C.S. "SIPNATA''

C.S."NEVIĐANE"

C.S."VRULJINE"

C.S."CIMERE"

C.S."BAROTUL"

C.S."LUČINA"

C.S."PAŠMAN"

C.S."JASENICA"

C.S."KRAJ"

Q = 9,00 l/s / 12,0 m

Q = 12,00 l/s / 17,0 m

Q = 14,00 l/s / 12,0 m

Q = 17,00 l/s / 29,0 m

Q = 21,00 l/s / 14,0 m

Q = 5,00 l/s / 8,0 m

Q = 25,00 l/s / 27,0 m

Q = 21,00 l/s / 11,0 m

Q = proj. 5,00 / potr. 5,00 l/s / 22,0 m

Q = proj. 14,00 / potr. 31,00 l/s / 18,0 m

Q = proj. 23,00 / potr. 33,00 l/s / 10,0 m
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C.S. "SV. PETAR 3"

Q = proj. 24,00 / potr. 5,00 l/s / 29,0 m

C.S. "SV. PETAR 1"

Q = inst. 23,00 / potr. 5,00 l/s / 19,0 m

C.S. "SV. PETAR 2"

Q = inst. 6,90 / potr. 5,00 l/s / 24,0 m

C.S. "KULINA UVALA"

Q = inst. 25,30 /  potr. 11,00 l/s / 43,0 m
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C.S. "TURANJ 2"

Q = inst. 8,90 / potr. 5,00 l/s / 10 ,0 m

C.S. "SV.FILIP I JAKOV"

Q = inst. 92,00 / potr. 68,00 l/s / 51,0 m

C.S. "TURANJ 1"

Q = inst. 58,75 (načelna) / potr. 31,00 l/s / 18,0 m

C.S. "OBALA"

Q = inst. 12,50 / potr. 7,00 l/s / 17,0 m
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PODMORSKI ISPUST

UKIDA SE !

Ø

 

4

5

0

Ø

 

2

8

0

Ø

 

1

8

0

Ø

 

1

8

0

Ø

 

5

0

0

Ø

 
6

3

0

C.S. "BOŠANA"

Q = inst. 12,60 / potr. 22,00 l/s / 8,0m

C.S. "JAZ"

Q = 44,71 / 52,00 l/s / 28,0 m

C.S. "KUMENAT"

Q = inst. 156,00 / potr. 166,00 l/s / 26,0 m

C.S. "HOTELI"

Q = inst. 16,04 / potr. 10,00 l/s / 8,0 m

C.S. "ŠKOLA"

Q = inst. 5,00 l/s / 9,0 m

Ø

 

1

1

0

P

O

D

M

O

R

S

K

I

 

I

S

P

U

S

T

K

O

P

N

E

N

A

 

D

I

O

N

I

C

A

UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE

OTPADNIH VODA

"KUMENAT"

1. Faza - 28.000 ES

2. Faza - 51.000 ES
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C.S. "CRVENA LUKA"

Q = 12,00 l/s

C.S. "PAKOŠTANE"

Q = inst. 44,00 / potr. 66,00 l/s / 37,0 m
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C.S. "ČELINKA"

Q = inst. 18,80 / potr. 25,00 l/s / 40,0 m

C.S. "DRAGE"

Q = inst. 8,60 / potr. 5,00 l/s / 25,0 m

C.S. "KUMENAT 2"

Q = 5,00 l/s / 30,0 m

C.S. "PLAŽA"

Q = 5,00 l/s / 14,0 m

C.S. "TOROVI"

Q = 5,00 l/s / 22,0 m

C.S. "ZAKLOPICA''

Q = proj. 47,00 / potr. 35,00 l/s / 38,0 m

C.S. "BARTOVICA''

Q = proj. 47,00 / potr. 35,00 l/s / 46,0 m
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C.S. "VELIKA KURELA 1"

C.S. "FILIPOVIĆI"

Q = 5,00 l/s / 16,0 m

Q = 5,00 l/s / 62,0 m

"GLADUŠA"

C.S. "VELIKA KURELA 2"

Q = 5,00 l/s / 62,0 m


